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宮田村令和3年4月14日(水曜日)

クリプトスポリジウム指標菌検査

水道ID  GD-01

水道名  第２水源

配水系  (宮田村上水道)

検査受付No  202104308

天気  晴れ

気温 ( - ℃) 7.0

水温 ( - ℃) 9.0

クリプトスポリジウム(確定) - 個 -

クリプトスポリジウム(推定) - 個 -

ジアルジア(確定) - 個 -

ジアルジア(推定) - 個 -

ろ過量 - L -

嫌気性芽胞菌 - 個/10mL  0

大腸菌 検出しないこと 0

大腸菌群 -  170

一般細菌 100 個/mL -

色度 5 度 -

濁度 2 度 -

pH値 5.8～8.6 -

電気伝導度 ( - μS/cm) -

GD-02

第３水源

(宮田村上水道)

202104309

晴れ

7.0

13.0

-

-

-

-

-

 0

0

0

-

-

-

-

-

赤字 → 浄水基準値等　超過



採 水 年 月 日 令和3年4月14日(水曜日)

第２水源　　(宮田村上水道)

採 水 者 西出伊織 (採水者所属) 宮田村役場建設課上下水道係

天   候 晴れ <気温> 7.0 <水温> 9.0

 項 目 結 果

水 道 名

クリプトスポリジウム･同指標菌検査結果書

クリプトスポリジウム指標菌検査

202104308 GD-01検査No.

℃ ℃

浄水基準値

クリプトスポリジウム(確定) -
- 個

クリプトスポリジウム(推定) -
- 個

ジアルジア(確定) -
- 個

ジアルジア(推定) -
- 個

ろ過量 -
- L

嫌気性芽胞菌  0
- 個/10mL

大腸菌 0
検出しないこと

大腸菌群  170
-

一般細菌 -
100 個/mL

色度 -
5 度

濁度 -
2 度

pH値 -
5.8～8.6

電気伝導度 -
( - μS/cm)

試 験 （ 検 査 ） 期 日 令和3年4月14日

試 験 （ 検 査 ） 機 関 上伊那圏域水道水質管理協議会

　～
　

令和3年4月16日

試 験 （ 検 査 ） 責 任 者 喜 多 　 信 介



採 水 年 月 日 令和3年4月14日(水曜日)

第３水源　　(宮田村上水道)

採 水 者 西出伊織 (採水者所属) 箕輪町役場水道課水道工事係

天   候 晴れ <気温> 7.0 <水温> 13.0

 項 目 結 果

水 道 名

クリプトスポリジウム･同指標菌検査結果書

クリプトスポリジウム指標菌検査

202104309 GD-02検査No.

℃ ℃

浄水基準値

クリプトスポリジウム(確定) -
- 個

クリプトスポリジウム(推定) -
- 個

ジアルジア(確定) -
- 個

ジアルジア(推定) -
- 個

ろ過量 -
- L

嫌気性芽胞菌  0
- 個/10mL

大腸菌 0
検出しないこと

大腸菌群 0
-

一般細菌 -
100 個/mL

色度 -
5 度

濁度 -
2 度

pH値 -
5.8～8.6

電気伝導度 -
( - μS/cm)

試 験 （ 検 査 ） 期 日 令和3年4月14日

試 験 （ 検 査 ） 機 関 上伊那圏域水道水質管理協議会

　～
　

令和3年4月16日

試 験 （ 検 査 ） 責 任 者 喜 多 　 信 介


